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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PRECOS N° 03/2021

OBJETO: CONSTRUGAO DE UM BARRACAO INDUSTRIAL DE 960M* EM
CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGAR EQUIPAMENTOS, UTILITARIOS E
SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E DESPORTO, E
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, EM REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL E DA MAO DE

OBRA .
Publicado no Murat
EMPRESA SOLICITANTE: ARG INDUSTRIAL LTDA de_Q& / O /ﬁé
ateé L /
_7 )
| - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO o
A requerente solicita o seguinte esclarecimento:
- Estéo considerando vigas do mezanino apenas para a apoio dastajes alveolares,

sendo assim esta faltando a do fechamento onde n&o vai apoiada as mesmas;

- Sobre o fechamento metalico da platibanda, na planilha paga 80m? e o total da obra
considerando 1,5mt de altura serdo 276m? sendo todo o perimetro, é s6 80m?
mesmo?

- A sobre carga da laje, na planilha consta 500kg/m? e no memorial fala em
350kg/m?;

- A viga do mezanino na planilha consta 20x40 de secdo, e no memorial fala em
20x50 de secéo;

- Esta faltando nas plantas os cortes da obra, como indicado em planta baixa;

Il - DA RESPOSTA

Em resposta aos esclarecimentos levantados pela empresa ARG Industrial Ltda,
temos as seguintes consideracoes:

- Cada empresa tem sua configuragao de pilares, vigas e placas de fechamento. No
presente pavilhdo esta previsto um mezanino em dois médulos (5x12m) do pavilhéo,
ou seja 60 m2 em cada modulo, totalizando 120 m2 de mezanino. Entendemos que
sd0 necessarias 6 vigas para apoia-lo, entretanto, desde que a empresa realize o
mezanino (apresentando ART de projeto e execugao) poderia ser estabelecida uma

configuraggo diferente; o @
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- O fechamento em platibanda sera somente na parte frontal do pavilh&o, portanto 80
m2. Se for optado por acrescentar algum fechamento adicional sera oportunamente
aditivado;

- No memorial descritivo esta especificada uma observagéo: as especificagbes do
memorial sdo referéncias minimas, mas especificamente quanto aos
questionamentos colocados fica estabelecido que as vigas terdo sec¢édo 20x50cm e a
laje devera suportar uma carga de 500 kg/m2;

Sao José dos Ausentes/RS, 08 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

ADILSON/PEREIRA MACEDO
PRESIDENTE DA COMISSAO
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